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KOMMUNAL 4.0  des Dewtichon Bundestasn

Digitalisierung und die Pumpenindustrie

aber:

Es gibt Mdglichkeiten flr neue
Produkte, Funktionen,
Anwendungen, Effizienzsteigerung,
Geschaftsmodelle und vor allem
mehr Kundennahe
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Die Saulen der digitalen Pumpenwelt

Anschluf3fahig Smart

Kundenspezifisch Einfach ...uen
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Intelligente Produkte
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Saulen der Energieeffizienz im Wasserbereich

Energieeffizienz

Betriebs-
optimierung

Drehzahl-
regelung
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Energieeffizienz - Gesamtwirkungsgrad
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Systembetrachtung

Brunnenfeld mit Brunnenmanagement
System eingestellt

30 %

Pumpe, PM Motor, FU
8% - 10%

Pumpe mit
Ceram CT bis
6%
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Zusammenarbeit mit Waldwasser — Wasserversorgung Bayerischer Wald
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waldwasser technik

Betriebsfuhrungssoftware 1ur den Wasserversorge
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Waldwasser Technik-Module

2.0.0.0

Steinwaldgruppe Wasserversorgung

Rohrnetz-Alter
GuBrohre 0 - 10 Jahre
Stahirohre 11 - 20 Jahre
Zementgeb. Rohre 21 - 40 Jahre
Kunststoffrohre 41 - 60 Jahre
ohne HausanschluB tber 60 Jahre
HausanschluBitg. (AW)

Meldestelie

TestChart

§ § 3 3§ 3§

Rohrnetz gesamt Hauswasserzahler>30
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AUSWAHL DER PROZESSVARIABLEN
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v Steinwald Gruppe
v  St01_SWG_Brunnen_1
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Typ

¥

AKS A

St0.SWG.Brunnen.MW.Br.12

St0.SWG.Brunnen.MW.Da. 01

St01.SWG.Brunnen.Br.BM

St01.SWG.Brunnen.Br.BM0O

St01.SWG.Brunnen.MW.Br.01

St01.SWG.Brunnen.MW.Br.02

St01.SWG.Brunnen.MW.Br.03

St01.SWG.Brunnen.MW.Br.04

St01.SWG.Brunnen.MW.Br.05

St01.SWG.Brunnen.MW.Br.06

St01.SWG.Brunnen.MW.Br.07

St01.SWG.Brunnen.MW.Br.08

St01.SWG.Brunnen.MW.Br.09

St01_SWG_Rruinnen MW Br.11

ANLAGE

Steinwaldgruppe Brunnen
Steinwaldgruppe Brunnen
Steinwaldgruppe Brunnen
Steinwaldgruppe Brunnen
Steinwaldgruppe Brunnen
Steinwaldgruppe Brunnen
Steinwaldgruppe Brunnen
Steinwaldgruppe Brunnen
Steinwaldgruppe Brunnen
Steinwaldgruppe Brunnen
Steinwaldgruppe Brunnen
Steinwaldgruppe Brunnen
Steinwaldgruppe Brunnen

Steinwaldarminne Brinnen

SIGNAL

mWs Brunnen

Durchfluss Anzeige des Sollwert
Brunnen Pumpe FU Betrieb
Brunnen Pumpe FU Bereit
Motorstromaufnahme Pumpe
Brunnen Durchfluss

Brunnen Absenkung

mWs Gber Pumpe

Brunnen Ausgangsdruck
Betriebsstunden Pumpe
Leistngsaufnahme Pumpe
Drehzahl Pumpe
Motorfrequenz Pumpe

vv
Gesamtwirkunasarad Pumne
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Anforderungen an Wasserversorger und Abwasserentsorger

gemaB DVGW-Merkblatt W 1060 bzw. DWA-Merkblatt M 1060

Im Mai 2017 hat das Bundesamt fiir Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) den gemeinsam von
DVGW und der Deutschen Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) entwi-
ckelten branchenspezifischen Sicherheitsstandard Wasser/Abwasser (B3S) genehmigt. Der B3S richtet
sich in erster Linie an die Betreiber Kritischer Infrastrukturen, die bis Mai 2018 gegeniiber dem BSI
nachweisen miissen, dass sie den aktuellen Stand der IT-Technik einhalten. Ausgelegt ist der Standard
allerdings so, dass er von allen Unternehmen der Wasserver- bzw. Abwasserentsorgung angewendet
werden kann, um das interne Informationssicherheitsmanagement zu verbessern. In dem Beitrag
werden die grundlegenden Anforderungen beschrieben, die sich aus der Anwendung des B3S in einem
Unternehmen ergeben.
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4.0 Revolution oder Evolution?
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Fazit und Ausblick bei Wasser 4.0 in der Pumpentechnik

Disruptive Situation ( Technologie ) beachten

Produkt

20

Internet der

Dinge

Cyper Physikal System
im Produktgebrauch
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Ursprungllche Verstopfung' FA 10.82 E

Verstopfung Ma| 2017 FA 10.82 G

Ursache:
Schieber
Pufferbecken
waren
geschlossen
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Trockenwetterpumpe P1 - PM - Motor mit FA 10.82 Q

1n:32

Motorleistung

Trockenwetterpumpe P1

Pab=U"I1*/3%cos @ * n%

U= 400,00 V
| = 1250 A
cos @ = 0,64 ¢
P Tanld wrss n% . 84,00 %
Pab = 4,36“
Pzu = 5'54 KW
Pab = 6,33 PS
Pab = 6,24 hp(E)

Pab = abgegebene Leistung
Pzu = zugeflhrte Leistung
U = Netzspannung
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Pumpstation
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Die intelligente Systemlosung fur die smarte Abwasserpumpstation
Wilo-Rexa SOLID-Q mit Nexos-Intelligenz
f - ~
Nexos-Intelligenz Rexa SOLID-Q Wilo EFC
Betriebssicherheit: \_I)Vilg;rl])DI:t Schnittstell
Verstopfungserkennung mit 5 1 terqe -t anl bs clie
automatischer Spulsequenz ntegrierter Webserver
- Datenlogger
= Schwingungsitberwachung
Energieeffizienz: -
Intelli te St -
nte !gen € Steuerungs Hocheffizienzmotor: EE
funktion zur Verlust- ) i
L = Bis zu Effizienzklasse IE5*
minimierung ‘ N
e | = S1 fir Nass- und Trocken-
aufstellung
Konnektivitat:
Integrierte, redundante Rexa SOLID-Q Hydraulik: Frequenzumrichter
Pumpensteuerung von bis > 4 Selbstreinigend - Angesteuert aus
Zu vier Aggregaten = Hocheffizient . der Pumpe
J
. J
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Dowe

Hochste BetrlebSS|cherhe|t Wilo-Rexa SOLID- Q mit Nexos Intelllgenz

Modernste Komponenten:

- Hocheffiziente Rexa SOLID-Q-
Abwasserhydraulik mit selbstreinigenden
Eigenschaften

Integrierte Nexos-Intelligenz:

- Hydraulikspezifischer Reinigungszyklus mit
individuell anpassbaren Toleranzgrenzen

- Reduzierung von Ausfallzeiten und
Serviceeinsatzen durch Vermeidung von
Verstopfungen
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Modernste Komponenten:

- Ho6chster Wirkungsgrad durch IE5-
Permanentmagnet-Motorentechnologie

- S1 fur Nass- und Trockenaufstellung

Integrierte Nexos-Intelligenz:

- Automatische Einmessung der energetisch
optimalen Pumpendrehzahl

- Hochster Systemwirkungsgrad durch
reduzierte Rohrreibungsverluste

Energieeffizienz Wasser 4.0, umgesetzt in der Praxis - Mario Hibner, WILO SE Werk Hof -

bei Kommunal 4.0

05.06.2018
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Hochste Konnektivitat — Wilo-Rexa SOLID-Q mit Nexos-Intelligenz

. Vsams

- Eingebaute Ethernet-Schnittstelle mit
integriertem Webserver

Modernste Komponenten:

- Digitales Typenschild, Datenlogger und
Schwingungsltberwachung integriert
Integrierte Nexos-Intelligenz:

- Integrierte, redundante Mehrpumpen-
steuerung nach Master-Slave-Prinzip

- Automatische Master-Umschaltung im
Service-Fall

- Plug-and-Play-Konnektivitat zu Siemens
MindSphere
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Beispiel intelligente

« Druckentwasserung

~ Funkbasierte Kommunikationswon
Abwasserpumpen

Zentrale, Cloudbasierte Steuerung
= Optimale Nutzung der Rohrleitung
=» Reduzierung von Verstopfungen
= Erhéhung der Pumpenlebensdauer

= Minimierung der Energieverluste
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Trends in der Wasserwirtschaft

30

Digitisation
Lokale Vernetzung
und Fernzugriffe

Neue Moglichkeiten
in Sensorik und Sensorisation
Analytik

Energieeffizienz Wasser 4.0, umgesetzt in der Praxis - Mario Hibner, WILO SE Werk Hof - bei Kommunal 4.0

Bereitstellung und
Nutzung von Daten

Servitisation

Bereitstellung von
Dienstleistungen
zum Produkt

05.06.2018
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1.Hofer Wassersymposium - Digitalisierung an der Hochschule Hof

1. Hofer Wasser-Symposium - Digitalisierung

17. April 2018 an der Hochschule Hof

31

Energieeffizienz Wasser 4.0, umgesetzt in der Praxis - Mario Hibner, WILO SE Werk Hof

- bei Kommunal 4.0

— Im Zentrum der Veranstaltung war die

Vorstellung der Ergebnisse der neuen

Studie ,,Smarte digitale
Transformation in der
Wasserwirtschaft" (SmabDiWa).

In der Studie, die von der Wilo-
Foundation finanziell geférdert wurde,
untersuchten Ingenieurwissenschaftler
und Marktforscher in Zusammenarbeit
mit Vertretern der Wasserwirtschaft den
aktuellen Stand der Digitalisierung und
die daraus resultierenden
Konsequenzen flr die Wasserwirtschaft.

05.06.2018
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1. Hofer Wassersymposium - Digitalisierung
an der Hochschule Hof

@MADIWA

Studie zum Thema Smarte digitale Transformation in
der Wasserwirtschaft ( SmaDiWa )

Prof. Dr. Manuela Wimmer
wissenschaftliche Leiterin iwe

Prof. Dr. Christine Falkenreck Oliver Schuster

Quelle: SmabDiWa - Hochschule Hof
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Bevorzugte Medienkanale:

Tagungen

I Persidnliche Referenzen

Online-Portale

I Soziale Medien

Broschilren / Flyer
Anzeigen in Fachzeitschriften
Berichte in Fachzeitschriften
Serviceangebote im Internet

Newsletter / Mallings

Persdnlicher Kontakt

Messen

sehr selten selten manchmal haufig

=,
®

Planer m Betreiber ™ Anbieter
n=142 n=148 n=76

Quelle: SmaD|Wa - Hochschule Hof
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2= wilo

~Wege entstehen, indem wir sie gehen" Friedrich Nietzsche

——
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